N2 Muestra / Informe
A5079265

Identificacion del cliente

OAB !:,Tentamus‘”’

INNOVACION ANALITICA

‘g A Tentamus Company

INFORME DE ENSAYO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIJAR

PLZA. DE LA GLORIETA, 1
NIJAR

04100 ALMERIA

Cadigo cliente: 7188

Identificacion de la muestra

Punto de toma de muestra:

Tipo de muestra:

Volumen:

Modo conservacioén en transporte:

Estado de la muestra:

Toma de muestra:
Procedimiento toma de muestra:
Lugar toma de muestra:

Fecha / Hora toma de muestra:
Fecha / Hora de recepcion:

Red AFCH: Punto terminal: Ducha frente Pizzeria Bahia del Sollarete. 36.7637558, -2.1057081

Agua de consumo

1 Ud. Plastico Estéril con Tiosulfato sédico 500 mL; 1 Ud. Plastico Estéril con Tiosulfato sodico

1L; 1 Ud. Plastico 125 mL;

Refrigerada

Apropiado

Realizada por LAB

LAB 1-00-01 y LAB 1-00-16 Muestra puntual
Playa de San José. Nijar (Almeria)
01/08/2025 11:49

01/08/2025 16:06

Fecha inicio ensayo: 01/08/2025
Fecha fin ensayo: 14/08/2025
Fecha emision informe: 14/08/2025

Parametro Resultado Valor Paramétrico  Procedimiento LD/LC Técnica
Recuento de Legionella spp. No detectada 100 UFC/L UNE-EN ISO 20 UFC/L Filtro de membrana

11731:2017 sobre placa
Recuento de microorganismos aerobios a 22°C Detectadas 100 UFC/mL UNE-EN ISO 1 UFC/mL  Siembra en profundidad
<3,0 UFC/mL 6222:1999
Cloro libre residual in situ 0,39 + 0,04 1,0 mg/L LAB 4-03-06 0,05 mg/L Colorimetria
mg/L
pH in situ 8,6 £ 0,2 Ud. 6,5 -9,5Ud. pH LAB 4-03-01 1,0 Ud. pH Electrometria
pH

Temperatura in situ 29,3 £0,5°C = LAB 4-03-04 5°C Termometria
Hierro <10,0 pg/L 200 pg/L LAB 1-02-13 10,0 pg/L ICP-MS

INFORMACION ADICIONAL:

El resultado para Legionella spp. esta expresado segun la Norma UNE-EN I1SO 11731:2017

1SO 17025
[N°493 / LE1255)

Informe emitido por:

Tentamus LAB, S.L.U.

C/Albert Einstein, n2 7 PITA. 04131 Almeria.
Teléfono: +34 950 25 90 57 www.lab-sl.com

Los ensayos, actividades y la toma de muestra de los ensayos marcados con *
no estan amparados por la acreditacién de ENAC.

Consulta nuestra

Politica de Proteccion de Datos,
Politica Comercial y Condiciones
Generales.
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[Matriz A; procedimiento 5 (medio A) y procedimiento 7 (medio B)]

Los parametros analizados y sus valores paramétricos estan recogidos en el Real Decreto 3/2023 de 10 de enero,
por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

UFC: Unidades Formadoras de Colonias
LD: Limite de deteccion. Solo aplica al analisis de Recuento de Legionella spp.
LC: Limite de cuantificacion de la determinacion

Las incertidumbres estimadas declaradas (para una probabilidad del 95 % aplicando un factor de cobertura k=2) para cada
uno de los ensayos esta indicada junto al resultado o a disposicion del cliente que la solicite.

NOTAS INFORME:

Fecha inicio ensayo de recuento de Legionella spp.: 02/08/2025
Fecha fin ensayo de recuento de Legionella spp.: 12/08/2025
Muestra tratada con el biocida: Cloro

Neutralizante del recipiente: Tiosulfato sédico

Volumen filtrado: 60 mL

Los resultados contenidos en el presente Informe de Ensayo se refieren Unicamente a la muestra ensayada tal como se recibié.

Este informe no debera reproducirse parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Entidad Colaboradora de la Administracion Hidraulica (ECAH), para la calidad del medio hidrico, como laboratorio de ensayo n2 EC 122/1. Entidad
Colaboradora en materia de Calidad Ambiental de Andalucia, para la calidad del medio hidrico y calidad del medio atmosférico, como laboratorio de
ensayo n? ECCA/REC0054.

Autorizado por:

v
o/
Departamento de Fisico Quimico Departamento de Microbiologia
Laura Diaz Encarnacion Gomez
Documento firmado electronicamente en su formato digital.
Eﬁc Informe emitido por: Cor?éu“a nuestra )
M".L Tentamus LAB, S.L.U. Politica de Proteccion de Datos,

ENSAYO colaborat
15017025 M
NAVAN nodiica

: " o : Politica Comercial y Condiciones
N©493 / LE1255| C/Albert Einstein, n2 7 PITA. 04131 Almeria.

Generales.
Teléfono: +34 950 25 90 57 www.lab-sl.com
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